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VALA

TERMINAL AEREO
TEL. 5124

CONECTOR CABO DESC.
TEL. 5024

TERMINAL AEREO
TEL. 5124

CABO DE COBRE NO #50mm2

DO CABO DE ATERRAMENTO

SEM

INTERLIGA COM
ATERRAMENTO MAIS
PROXIMO

CASA DE DOSAGEM — SPDA E ATERRAMENTO — PLANTA

ESCALA 1:25
DESCE |ATE
- MALHA [TERRA
G ot -©
35
N '
"N
_umor_moyu PAREDE
Ll
o
2
< w
2 2N
i va. g i
w
3 g
o e}
o -
o
2
_U_HNOLmnNO PAREDE
PSS
755
DESCE ATE
MALHA TERRA

CASA DE DOSAGEM — COBERTURA — PLANTA

ESCALA 1:25

CONEXAO EXOTERMICA

TIPO CC2

CABO #50mm2 COBRE NU

CONEXAO
EXOTERMICA TIPO CC2

SEM ESCALA

#70

ESCALA

SOLUGAO
DE CLORO

855,150

]T

_--_--.#.%--_--_--

! ™~__COBRE NU # 35

ABRACADEIRA
TIPO D @ 1

ELETRODUTO
PVC RIGIDO, 81"

CAIXA DE INSPEGAO

|_\._.=uo SUSPENSA

COBRE NU # 50

855,032

T 1
CANALETA

COM GRADE

BUCHA DE NYLON PARA

PARAFUSO ¢1/4”
A INSTALAR

PARAFUSO CABECA REDONDA,1/4"X3/4”

COM PORCA E ARRUELA, ¢3/8"
A INSTALAR

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
A INSTALAR

PARAFUSO CABEGA REDONDA
ROSCA SOBERBA(INCLUSOQ)
A INSTALAR

BRAGADEIRA CIRCULAR
A INSTALAR

DETALHE DE FIXAGAO DE
ELETRODUTO NA PAREDE

SEM

ESCALA

COBRE NU # 50

TERRENO

I HASTE DE ATERRAMENTO DE AGO

@ 5/8" x 2,40m

ATERRAMENTO E SPDA — CORTE AA

ESCALA

1:25

TERMINAL AEREO COBRE NU # 35

TEL.: 5124

BOMBA DOSADORA

DE FLOOR

TANQUE 100L
SOLUGAD . SOLUGAO

DE CLORO

CAIXA DE INSPEGAO 855,150
TIPO SOLO 855,032
TERRENO
r N S

HASTE DE ATERRAMENTO DE AGO

DE ALTA CAMADA (254 MICRONS)
@ 5/8”" x 2,40m |

PRESILHA EM LATAO PARA FIXAGAO
DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm

E FURO #5mm PARA CABOS DE
® COBRE 35mmZ2A 50mm?

CABO DE COBRE NU
35mm?

BUCHA DE NYLON

N6
2 PARAFUSO FENDA EM AGO
INOX AUTOATARRACHANTE

~ 84,2 x 32mm

O¥IIN | 30 ONWIXYW

DETALHE DA FIXAGCAO DO
CABO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

ATERRAMENTO E SPDA — CORTE BB

ESCALA

1:25

PARAFUSO FENDA EM AGO

INOX AUTOATARRACHANTE

94,2

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A

x 32mm TEL-5333

DE ALTA CAMADA (254 MICRONS)

TERMINAL AEREO

TEL.: 5124

PRESILHA EM LATAO PARA FIXAGAO

TERMINAL AEREO EM LATAO SEXTAVADO ARRUELA LISA EM
ACO INOX 1/4"

H=250mm x #5/16” COM FIXAGAO
POR ROSCA SOBERBA

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO
PARA CONEXAO ENTRE 1 CABO 16mmt A 35mme
E VERGALHAO ATE ¢3/8"

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAQO ENTRE 1
CABO 16mm?A 35mm*E VERGALHAO

ATE 93/8"

MASSA/EMBOGO POR BAIXO
DAS TELHAS DA CUMEEIRA

ARRUELA
BUCHA

OU SIMILAR)

\

35mme

DETALHE DE FIXAGAO DO CABO DA
CAPTACAO EM CUMEEIRA DE TELHADO COLONIAL

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX

\/C._.O>._.>mm>01>z._.m 94,2 X 32mm

BUCHA DE NYLON N°6

35mm?

TERMINAL DE PRESSAO EM LATAO
TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS

PARA CABO DE COBRE 16mm
\> 35mm?

PARAFUSO

VEDAR 0S FUROS COM
POLIURETANO (SIKAFLEX

SEM

CONECTOR EM BRONZE PARA

EMENDA E MEDIGAO C/ 4 PARAFUSOS
EM LATAO, PARA 2 CABOS DE

COBRE 35mm2.

ESCALA

CAIXA DE INSPEGAO

° SUSPENSA DE PVC COM
BOCAL PARA @ 25mm.

>mm>0>_um=m> TIPO 'D’ D ELETRODUTO DE PVC

COM CUNHA @ 25mm. /
mu

\& 25mm x 3m

WONIRINIIN

CABOS DE COBRE NU

50mm2.

L

U

ALTA CAMADA (254 MICRONS)
85/8" x 2,40m

HASTE ATERRAMENTO DE AGO G

SOLDA EXOTERMICA:

DETALHE DE CONEXAO ENTRE
DESCIDA E ATERRAMENTO

SEM

50mm2.

CABOS DE COBRE NU W

ESCALA

HASTE ATERRAMENTO DE

AGO |UV/

>Z>o>z>o>3m»z_omozmv Q
$5/8” x 2,40m

DETALHE DE SOLDA DE 3 CABOS A CX DE
INSPECAO AEREA

SEM

ESCALA

REV

DESCRIGAO

DATA EXEC. VERIF. APROV.

o b DESPRO

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO N° 003/2012

RESP.TEC..  ALEXANDRE MAGNO S. CRUZ

REG. CREA: 117.868

2\

FOGO H=250mm x $3/8” COM FIXAGAO

: BUCHA DE NYLON W
HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA TEL—5124 N*6 TEL—5306 Y

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE
CONECTOR UNIVERSAL

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX

CABO DE COBRE NU
35mm2TEL-5735

A DISTANCIA MAXIMA ENTRE

ARRUELA LISA EM AGO INOX

OU SIMILAR) TEL—5905 PARA M5 ABA LARGA TEL-5305

MELHORAR A VEDAG

A0

DETALHE DE FIXAGAO DO CABO E
E TERMINAL AEREO EM ALVENARIA

SEM

ESCALA

CADA FIXAGAO £ 1 METRO

A\

Ministério da Saiude
DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm 3\ _ucso_o_moo Nacional de Saude

E FURO #5mm PARA CABOS DE
COBRE 35mm2A 50mmZ2TEL—744

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL
DE MINAS GERAIS

/of Diviséo de Engenharia de Salde Piblica
CONTRATANTE:
FUNASA - Fundagéo Nacional de Saude
PROGRAMA:
Programa de Aceleragdo do Crescimento - PAC 2
MUNICIPIO/AREA:

CORAGAO DE JESUS - MG
LUIZ PIRES

Lo SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PROJETO ELETRICO
ATERRAMENTO, SPDA, DETALHES

DATA:

DEZEMBRO/2013

ESCALA:

PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DE-2012.007-MG.COJ-SAA-ELT.002=0

02 DE 06




