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REGUA DE BORNES QICA

REGUA DE BORNES QA

Barramento do quadro (Fase R)| R | Padrdo de energia
Barramento do quadro (Fase S)| S | padrdo de energia
Barramento do quadro (Neutro)| N | padréo de energia
Partes metdlicas do quadro ndo PE
energizadas Aterramento
CS1 (comum)| 1 |Chaves—bsia BS1, BS2

X1(BOB)| 2 |Chave—bd&ia BS1

X1(NA)| 3 |Chave—béia BS2

DJ4 (S)| 4 |Sinalizador do p@ara—raio

Neutro | 5 |[Sinalizador do para—raio

TERRA | 6 [Sinalizador do p@ra—raio
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600
ITEM IDENTIFICAGAO / DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNIDADE | QUANT. 400
CSG CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAMENTO SOB CARGA Imin = 61A 220V 60Hz PG 1 VISTAS DO QCM
ST SUPERVISOR TRIFASICO DE FALTA, INVERSAO E ASSIMETRIA DE FASES
E CONTROLE DE MINIMA E MAXIMA TENSAO 220V 60Hz PG 1
LF1-2 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR EMBUTIDO 23W 127V 60Hz E SOQUETE cj 2
MS1-2 MICRO SWITCH INSTALAGAO EM PAINEL DUPLA SEGAO 10A 220V COM 2 NA PG 2 _N_m_LPON,O DE MATERIAIS QICA
RA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 48W 220V un 1
DJ1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR In = 4A CLASSE 600Vca pS 1
o SJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR | A CLASSE 600V 5 ITEM IDENTIFICAGAO / DESCRIGAO DOS MATERIAIS — QUADRO DE AUTOMATIZAGAO UNIDADE| QUANT.
, n = ca p¢
DJ4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR In = 30A CLASSE 600Vca PG 1 DJ1,2| DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR In = 10A CLASSE 600 Vca PG 2
DJ5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR In = 6A CLASSE 600Vca PG 1 DJ3| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR In = 15A CLASSE 600 Vca p¢ 1
DJCP1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR In — 4A CLASSE 600Veq bc 1 DJ4| DISUUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR In = 10A CLASSE 600 Vca PS 1
VAR1—2| DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS CLASSE B
DJIM1 DISJUNTOR PARA MANOBRA E PROTEGAO DE MOTOR TRIFASICO 20cv 220V 60Hz COMPLETO PG 1 &
COM ENCAPSULAMENTO 220V 60Hz pg 2
Tc1-3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A PS 3 LF| LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR EMBUTIDO 23W 127V 60Hz E SOQUETE| pc 1
DJMM DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR In = 2A CLASSE 600Vca P¢ 20 MS| MICRO SWITCH INSTALAGAO EM PAINEL DUPLA SEGAO 10A 220V COM 2 NA pe 1
MMGE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS (V, A, kW, kVAr, FP) COM TECLADO E TM | TOMADA MONOFASICA 2P+T E UNIVERSAL 10A, 250V PG 1
MEMBRANA DE PROGRAMACAO OV 60Hz un 20 X1| CONTATOR AUXILIAR BOBINA 24Vcc COM 2 "NA” E 2 "NF” PG 1
QICA| ARMARIO EM CHAPA DE AGO USO ABRIGADO NAS DIMENSOES (600x500x300)mm (ALP) un 1
VAR1-3 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS CLASSE B COM ENCAPSULAMENTO 220V 60Hz pS 3
CS1| CHAVE SELETORA DE 2 POSIGOES (MANUTENGAO — OPERAGAO) PG 1
FUURT CONJUNTO BASE+FUSIVEL TIPO ULTRA—RAPIDO A SER DIMENSIONADO E FORNECIDO PELO
FABRICANTE DO CONVERSOR DE PARTIDA E PARADA SUAVE cj 3
CPS1 CONVERSOR DE PARTIDA E PARADA SUAVE PARA MOTOR TRIFASICO 20cv 220V 60Hz COM IHM PG 1
cLi CONTATOR TRIPOLAR 220V Imin = 61A BOBINA 220V 60Hz COM 3NA + 1NF pe 1
XR,XS CONTATOR AUXILIAR BOBINA 220V 60Hz COM 2NA + 2NF PG 2
H1 HORAMETRO PARA 10000 HORAS 220V 60Hz PG 1
FUCAP1 CONJUNTO BASE + FUSIVEL TIPO NH 16A COMPLETO ¢j 3 "
REV. DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
cci CONTATOR TRIPOLAR PARA MANOBRA DE CAPACITORES 220V Imin = 10,7A BOBINA 220V 60Hz pS 1 CONTRATADA CONTRATON® Y
BC1 BANCO DE CAPACITORES TRIFASICO 3700VAr 220V 60Hz pS 1 RESP TEC.
bmrwmvwg : » ALEXANDRE MAGNO S. CRUZ
RT1 RELE DE TEMPO COM TEMPORIZAGAO AO TRABALHO FAIXA DE REGULAGEM 0-30segundos P 1 REG.CREA 117860
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ' ) :
EX EXAUSTOR DE PAINEL 100W 220V PG 1 -
QCM ARMARIO EM CHAPA DE AGO USO ABRIGADO NAS DIMENSOES (1200x600x400)mm (ALP) un 1 / Ministério da Sad SUPERINTENDENCIA ESTADUAL
Inisrerio da saude
VAR4—5 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS CLASSE C pe 2 A Fundagéio Nadional de Sadde DE MINAS GERAIS
LPM1 CONJUNTO SINALEIRO VISOR VERMELHO LAMPADA 2,5 A 5W 220V 60Hz COM PLAQUETA N Divis&o de Engenharia de Satide Publica
INDICADORA PRETA "M1 LIGADO” cj 1 CONTRATANTE.
CSMT1 CHAVE SELETORA DE 2 POSIGOES (MANUTENGAO—OPERAGAO) pS 1 FUNASA - _ucsamomo Nacional de Salde
Cs1 CHAVE SELETORA DE 2 POSIGOES (MANUAL—AUTOMATICO) pS 1
PROGRAMA:
XA1 CONTATOR AUXILIAR BOBINA 220V 60Hz COM 3 "NA” + 1 "NF” pS 1 o .
— Programa de Aceleragdo do Crescimento - PAC 2
BE BOTAO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO GIRATORIO 40mm, TRAVA NO ACIONAMENTO COM 2 "NF P 1
BL1 BOTAO DE COMANDO VERMELHO PLAQUETA INDICADORA "LIGA” COM 1 "NA” PG 1 MUNICIPIO/AREA: COR >O >O DE JESUS - MG
BD1 BOTAO DE COMANDO VERDE PLAQUETA INDICADORA "DESLIGA” COM 1 "NF” PG 1
TITULO: A
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DIAGRAMA DE FORCA, DIAGRAMA DE COMANDO
DATA: ESCALA: PRANCHA:
DEZEMBRO/2013 INDICADA
ARQUIVO: 03 DE 06
DE-2012.007-MG.COJ-SAA-ELT.003=0




